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Perche preoccuparsi dei
disturbi di power quality?



Perche preoccuparsi dei disturbi di power quality?
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Quali sono i disturbi di power quality?

wanani P 0werStan dards.com

* Buchi di tensione (molto comuni)

°* Interruzioni momentanee

* Sovratensioni

* Variazioni di frequenza

* Impulsi / transienti

* Armoniche / Distorsione
* Flicker RMS

* Variazioni di tensione

Impara cosa sono i disturbi di PQ con:

* Squilibrio o Dissimmetria Power Quality Teaching Toy
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Bisogna_ separare gli eventi di
Power Quality dagli altri problemi.

* Se avete delle apparecchiature sensibili.
* Disservizi inaspettati e intermittenti...
* Qual'e la causa dei disservizi o guasti?

— Software bug? Cattive connessioni?
Errori dell'operatore? Temperatura?
Screpolature nei materiali? Umidita?

Bolle nell'acqua di raffreddamento? ecc. ecc.

— Oppure e un disturbo Power Quality -

— Vi serve PQEdge per scoprirlo.
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Dovete trovare la giusta soluzione
per un problema di Power Quality.

* Regolatore di tensione?

° UPS?

* Soppressore di sovratensioni?

* Trasformatore d'isolamento?

* Trasformatore con fattore K di “derate”?
* Correttore di buchi?

* Prove di immunita certificate?

* Schermatura?

* Viserve PQEdge per scoprirlo.
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Alcune volte dovrete necessariamente
dare la responsabilita ai disturbi di PQ.

* Rete elettrica MT o BT?

* Rete elettrica di stabilimento?
* Problema locale?

* Malfunzionamento/guasto apparati?
* Connessioni elettriche lasche?
e Corto circuiti?

Vi serve PQEdge per scoprirlo.
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Ricordate: alcune volte, non e |la Power Quality.
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Vi serve PQEdge per scoprirlo.
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Perche il fornitore di energia elettrica non e o

risolve i problemi di PQ? Perche dipendono dai guasti
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... hessuno puo prevedere i guasti.

Cosi ci saranno sempre problemi di Power Quality.
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Perche e importante che le misure
di energia elettrica siano sempre
precise e complete?
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Perché precise le misure di energia elettrica?

* || Risparmio di energia — puo essere 5%. Un

\

errore dell' “1%” e il 20% del risparmio!
* Energia verde — credibilita e verifica sono critici.

* Precisione: Vi serve £0.05% tensione .
e +0.5% corrente? — PQEdge. }
* Credibilita: Vi serve una taratura

certificata di ogni strumento — PQEdge.
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Perché misure complete di energia elettrica ?

* Quale energia/potenza potete risparmiare

esattamente? watt? Fattore di Potenza? Squilibrio?
Armoniche? Picco di Domanda? Potenza Apparente?

Potenza Reattiva? Carichi variabili nel tempo?

* Inoltre, potete inserire piu carichi senza variare |a
capacita del vostro sistema elettrico?

* Analisi di potenza ciclo per ciclo (20msec): serve PQEdge

* Tuttii parametri di potenza devono essere registrati: PQEdge.
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Norme Techiche mondiali
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Norme tecniche mondiali

Norme |EEE
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* |EEE 1159 — definizioni e guida tecnica
* |EEE 1459 — tecniche — squilibrio, armoniche
* |EEE 519 — Limiti delle armoniche

IEEE Recommended Practice for

Powering and Grounding
Electronic Equipment

* PQEdge e uno strumento basato sulle norme.

* Le misure di PQEdge sono corrette e precise.
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Norme Industriali e Nazionali

* SEMI F47, SEMI E6 — produzione semiconduttori
* ANSI (American National Standards Institute)

* CE e RoHS — Comunita Europea

* Norme MIL

* CBEMA, ITIC... diverse norme di Power Quality.
!

* PQEdge e uno strumento basato sulle norme.
* PQEdge segue e imposta le norme mondiali.
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Norme tecniche mondiali

Norme IEC e CEl
* |EC CEI-EN-61010 — Sicurezza strumenti

* |EC CEI-EN-61000 serie — compatibilita fra
carico e rete elettrica

\gPQube‘”

Go Green. Know your power.™

* |EC CEI-EN-61000-4-30 — metodi di misura PQ

INTERNATIONALE

* PQEdge e uno strumento basato sulle norme.
* Alcune di queste norme sono scritte e testate da Powerside.
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Norme tecniche mondiali
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IEC Norma CEI-EN-61000-4-30 Classe A |

* La norma CEI-EN-61000-4-30 Classe A e importante!

Metodi di misura di Power Quality— due strumenti collegati allo stesso
punto di misura devono dare gli stessi risultati.

4 seconds Phase L1 100% 50% 50% 100% 100%
- > Phase L2
A 0.5 seconds Phase L3 for two cycles
100% - > True RMS
RMS
volts
0% g
B E— .
time... True RMS

2 seconds
< > 100% 0% for 1 cycle 100% 100%
3 seconds

PQEdge e conforme alla norma CEI-EN-61000-4-30 Classe A
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Powerdide contribuisce allo sviluppo
e al test delle norme internazionali.

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  61000-4-30
STANDARD

BA
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Compatibilité électromagnétique (CEM) -

Partie 4-30:

Technigues d'essai et de mesure =
Méthodes de mesure de la qualité
de l'alimentation

REPRODUCTION

=
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Electromagnetic compatibility (EMC) -

Fart 4-30:
Testing and measurement technigques -
Power quality measurement methods
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